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  本日発生したガス濃度の上昇について、経過等の概要をお知らせします。 

 

１ 発生日時 

   令和4年11月1日 午前11時23分 

 ２ 発生場所 

   大涌谷園地 大涌谷駐車場（火山ガス自動計測装置③設置場所） 

 ３ 経過 

   11時23分  硫化水素濃度が17.3ppmを記録 

        → 注意情報の自動放送により、観光客の屋内退避を誘導開始 

          （避難誘導マニュアルによる。） 

   11時24分  関係機関に連絡開始 

   11時26分  硫化水素濃度がピークの23.9ppmを記録 

   11時47分  観光客の屋内退避完了（569名） 

   11時50分  携帯型ガス検知器による計測で、0ppmであることを確認 

         駐車場附近でガス臭や目が染みる等の体感がないことも確認 

   11時52分  火山ガス自動計測装置③で硫化水素濃度が9.7ppmに低下 

         （携帯型ガス検知器では0ppm） 

        → 12時22分まで経過観察開始 

   12時22分  火山ガス自動計測装置③で硫化水素濃度が2.2ppmに低下 

         （携帯型ガス検知器では0ppm） 

        → 念のため12時30分まで経過観察継続 

   12時30分  火山ガス自動計測装置③で硫化水素濃度が0.3ppmに低下 

         （携帯型ガス検知器では0ppm） 

         → 屋内退避解除を決定し、関係機関に通知 

４ 考えられる原因 

自然現象として高濃度のガスが発生し、拡散不十分の状態で園地内に流れたものと

推測されます。なお、機器の異常有無について、業者に点検を依頼する予定です。 
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